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1-057-03

Neubau TWA Umstadt

Stadt Groß-Umstadt

Darmstadt-Dieburg

Lageplan
gepl. TWA Umstadt
und best. Pumpwerk Haxenmühle

1:100

1-LP-02

14.11.2017

06/17 Wissel

06/17 Bleistein

N
Legende:

best. Wasserleitung
best. Wasserschutzgebiet
best. Pumpwerk (nicht vermessen!)

best. Wasserleitung entfällt
gepl. Brunnenzuleitung
gepl. Wasserleitung
gepl. Entwässerungsleitung
gepl. prov. Umbindung (bauseits)
gepl. Bauwerk
gepl. Pflasterfläche
gepl. Zufahrtsweg (asphaltiert)
gepl. Zufahrtsweg (geschottert)

HINWEIS:
Los 1 = Erdarbeiten, Rohrleitungsbau
Los 2 = Bautechnik und Außenanlagen
Los 3 = Verfahrenstechnik / EMSR-Technik
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